
ANNEX NÚM. 1: ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 

En el present Annex és descriuen els amidaments indicatius segons el 
document As Built existent. 
S’adjunten també els plànols relatius a les instal·lacions objecte del 
contracte existents en la documentació As Built, o en els documents de 
legalització de les instal·lacions existents.  

SOTERRANI-1 SOTERRANI-2

Downligth d'encastar marca ilusol model RE 2x26W 15
Projector marca Lamp model MINIPROA

Uplight exterior IP 65 marca Lamp

Llumenera pendular marca Lamp model MINIYES amb difusor glaçajat

Projector per carril trifàsic marca Lamp model VISSIO

Carril trifàsic de superficie marca Lamp 

Llumenera estanca 1x58W marca PHILIPS model PACIFIC TCW215 1x58W 158 126
Llumenera marca Lamp model ESTEP AIR IP 65 1x54W

Llumenera marca Lamp model AMBIENT 1x54W 7 6
Llumenera marca Lamp model MODULAR POL.LC 2x58W 4 1
Llumenera marca LAMP model FILMED d'encastar amb difusor de policarbonat opal

Llumenera d'emèrgencia marca Daisalux model NOVA N6 79 57
Llumenera d'emèrgencia marca Daisalux model NOVA N7

Endoll de superficie estanc marca Legrand 14 15
Endoll d'encastar marca Legrand serie GALEA NACAR 5
Endoll normal 3
Endoll SAI 3
Endoll RJ 6
Presa de corrent tipus Cetac marca Legrand model P.17 7 7
Preses de corrent normal 1
Preses de corrent SAI 16 12
Preses RJ45 8 6
Interruptor d'encastar marca Legrand serie GALEA NACAR 8 2
Conmutador d'encastar marca Legrand serie GALEA NACAR

Conmutador de creuament d'encastar marca Legrand serie GALEA NACAR

Detector de presencia marca Orbis model CIRCUMAT 5
Detector de presencia marca Legrand model 360 BLANCO 12 12
Eixugamans marca Mediclinics automàtic 3
Armari general de protecció 

Quadre general de protecció 

Subquadre 2
Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 

Subquadre elèctric de pou de bombes 1
Subquadre elèctric d'escala 1
Subquadre elèctric ascensor 1
Bateria de condensadors de 45 Kvar 

Instal·lació senyal automatisme portes 1 1
Instal·lació senyal d' interfonia 1 1
Instal·lació senyal de megafonia 1 1
Instal·lació senyal de control d'accessos 1 1
Instal·lació de força a plantes 1 1
Instal·lació de força a enllumenat 1 1
Pilots d'indicació 

Resistencies de final de linea 

Acumulador d'aigua de 25 l 

Bombes * 2
Altaveus

Placa exterior de vídeo porter AUTA model DECOR DIGITAL 2
Obreportes automàtic a 8-12V.ca. marca DORCAS model A 2
Quadre maniobres ventilació 
Motors de ventilació 6 6

SOTERRANI-1 SOTERRANI-2

BIE DE 25mm EXTINTOR-ALARMA 9 9

EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLS

DETECTOR TERMOVELOCIMETRIC

DETECTOR ÓPTIC

DETECTOR DE FUMS ANALÒGIC 73 77

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC 6 6

SIRENA INTERIOR 9 9

SIRENA EXTERIOR

LLUM D'ALARMA EXTERIOR

PILOT INDICADOR D'ACCIÓ

POLSADOR D'ALARMA

XARXA ALIMENTACIÓ DETECCIO

RESISTENCIA FINAL DE LINIA

RETENIDOR DE PORTES

MÒDUL CONTROL 9 9

CENTRAL D'INCENDIS ANALÒGICA DE 2 A 6 LLAÇOS 1

DETECTORS CO 15 15
CENTRAL DE DETECCIÓ DE C0 1

CENTRAL DE MONÓXID CONSENSOR 50: 1 zona 

* Queda exckuida de l'objecte del contracte la estació de Bombeig per aigua pulveritzada

ELECTRICITAT
PÀRKING  CENTRIC

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
PÀRKING  CENTRIC



SOTERRANI-1 SOTERRANI-2

Regleta amb fluorescent 36W 10 6

Regleta  fluorescent 36W amb difusor 1

Regleta fluorescent 18W amb difusor 14 14

Regleta amb difusor 36W estanca 2 2

Circuit fixe ascensor 1 1

Emergència  DAISALUX NOVA N8 amb fluor 8W i 333Lm 6 6

Emergència   AMB RETÒL "SORTIDA" PL 8W i 333Lm 9 6

Emergència   DAISALUX NOVA N11 amb fluor PL 11W i 583Lm 24 25

Presa de corrent 3 3

Interruptor 9 6

Cèdul.la fotoelèctrica 1 1

Regleta fluorescent A.1 -A.2 -A.3 / B.1 -B.2 -B.3 87 91

Detectors de presencia 28 29

Armari general de protecció 1

Quadre general de protecció 1

Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 

Subquadre elèctric de pou de bombes 2

Subquadre porta entrada 2

Subquadre elèctric d'escala 

Subquadre elèctric ascensor 1

Bateria de condensadors de 45 Kvar 

Instal·lació senyal automatisme portes 1 1

Instal·lació senyal d' interfonia 1 1

Instal·lació senyal de megafonia 1 1

Instal·lació senyal de control d'accessos 1 1

Instal·lació de força a plantes 1 1

Instal·lació de força a enllumenat 1 1

Pilots d'indicació 

Resistencies de final de linea 

Acumulador d'aigua de 25 l 

Bombes 1

Altaveus

Placa exterior de vídeo porter

Porta automàtic 1

Quadre maniobres ventilació

Motors ventilació impulsió 6 6

Motors ventilació extracció 5 5

Motors ventilació escala 3 3

SOTERRANI-1 SOTERRANI-2

BIE DE 25mm EXTINTOR-ALARMA 7 7
EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLS 12 10
DETECTOR TERMOVELOCIMETRIC 112 114
DETECTOR ÓPTIC 2

DETECTOR DE FUMS ANALÒGIC

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC

SIRENA INTERIOR 5 10
SIRENA EXTERIOR

LLUM D'ALARMA EXTERIOR 1 1
PILOT INDICADOR D'ACCIÓ 2
POLSADOR D'ALARMA 7 7
XARXA ALIMENTACIÓ DETECCIO

RESISTENCIA FINAL DE LINIA

RETENIDOR DE PORTES 9 6
MÒDUL CONTROL

DETECTORS CO 17 17

CONTROL DETECCIÓ INCENDIS 1

ESCOMESSA CONTRAINCENDIS 1

CENTRAL DE DETECCIÓ DE C0 1
CENTRAL DE MONÓXID CONSENSOR 50: 1 zona 

ENLLUMENAT
PÀRKING  MONTSERRAT

INSTALA.LACIONS CONTRA INCENDIS
PÀRKING  MONTSERRAT

SOTERRANI-1 SOTERRANI-2

Regleta amb fluorescent 36W 9 12

Regleta  fluorescent 36W amb difusor 1

Regleta fluorescent 18W amb difusor 10

Regleta amb difusor 36W estanca 4

Circuit fixe ascensor 1 2

Emergència  DAISALUX NOVA N8 amb fluor 8W i 333Lm 7

Emergència   AMB RETÒL "SORTIDA" PL 8W i 333Lm 1 6

Emergència   DAISALUX NOVA N11 amb fluor PL 11W i 583Lm 27 24

Presa de corrent 5 6

Interruptor 8 8

Cèdul.la fotoelèctrica 2

Regleta fluorescent 1.1 -1.2 -1.3 / 2.1 -2.2 -2.3 84 71

Detectors de presencia 24 21

Armari general de protecció 1

Quadre general de protecció 1

Subquadre porta entrada 2

Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 

Subquadre elèctric de pou de bombes 2

Subquadre elèctric d'escala 

Subquadre elèctric ascensor 1

Bateria de condensadors de 45 Kvar 

Instal·lació senyal automatisme portes 1 1

Instal·lació senyal d' interfonia 1 1

Instal·lació senyal de megafonia 1 1

Instal·lació senyal de control d'accessos 1 1

Instal·lació de força a plantes 1 1

Instal·lació de força a enllumenat 1 1

Pilots d'indicació 

Resistencies de final de linea 

Acumulador d'aigua de 25 l 

Bombes 2

Altaveus

Placa exterior de vídeo porter AUTA model DECOR DIGITAL

Obreportes automàtic a 8-12V.ca. marca DORCAS model A

Quadre maniobres ventilació

Motors ventilació impulsió 2 2
Motors ventilació extracció 4 4
Motors ventilació escala 4

SOTERRANI-1 SOTERRANI-2

BIE DE 25mm EXTINTOR-ALARMA 4 4
EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLS 8 8
DETECTOR TERMOVELOCIMETRIC 82 88
DETECTOR ÓPTIC 3 4
DETECTOR DE FUMS ANALÒGIC

RETENEDOR ELECTROMAGNÈTIC

SIRENA INTERIOR 2 2
SIRENA EXTERIOR

LLUM D'ALARMA EXTERIOR 1

PILOT INDICADOR D'ACCIÓ 3 4
POLSADOR D'ALARMA 4 4
XARXA ALIMENTACIÓ DETECCIO

RESISTENCIA FINAL DE LINIA

RETENIDOR DE PORTES 6 4
MÒDUL CONTROL

DETECTORS CO 16 16
CENTRAL DETECCIÓ DE INCENDIS 1
ESCOMESSA CONTRAINCENDIS 1
CENTRAL DE DETECCIÓ DE C0 1
CENTRAL DE MONÓXID CONSENSOR 50: 1 zona 

ELECTRICITAT
PÀRKING BLANES

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
PÀRKING BLANES



PÀRKING  CAMIONS

PLANTA

Quadre de comandament i maniobra 1

Subquadre 3

Columna 12mts + 3 Projectors TOP-404 de 250W de CARANDINI 9

Columna 12mts + 2 Projectors TOP-404 de 250W de CARANDINI 2

Llum d'emèrgencia 1

Punts de llum 31

Porta lliscant motor trifàsic 1

Instal·lació de força a enllumenat 1

PÀRKING  CAMIONS

PLANTA AMPLIACIÓ

Columnes de 12 metres d’alçada, de acer galvanitzat (amb tres lluminàries cadascuna) 6

Punts de llum (làmpades de sodi alta pressió de 250 W) 18

Instal·lació de força a enllumenat 1

Sistema integrat de circuit tancat de televisió 1

Càmeres amb infrarojos per a visió nocturna 6

ELECTRICITAT

ELECTRICITAT
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DEL CIRCUITO 

6 mm²

ENLLUMENAT 
EXTERIOR 1 

2500 W

6 mm²

ENLLUMENAT 
EXTERIOR 2 

2500 W

6 mm²

ENLLUMENAT 1 
PARKING PS-1 
42 lLUMENES 

1x58 W 2436 W

6 mm²

ENLLUMENAT 2 
PARKING PS-1 
49 lLUMENES 

1X58 W 2842 W

6 mm²

ENLLUMENAT 1 
PARKING PS-2 

44 LLUMENERES 
1X58 W 2552W 

6 mm²

ENLLUMENAT 2 
PARKING PS-2 

52 LLUMENERES 
1X58 W 3016 W

ENLLUMENAT 2 
RAMPA PARQ. 

10 LLUMENERES 
1X58 W 580 W

2,5 mm²

ENLLUMENAT 
SERVEIS 

SANITARIS 
PS-1,PS-2 1200W

2,5 mm² 2,5 mm²

ENLLUM.T 
MAGATZEM I 
SALES VENT. 
1X58 W 464W

2,5 mm²

ENLL. EMER. 
MAGATZEM, 

SALES VENT I 
SERVEIS

4 mm²

PRESES 
CORRENT PS1 

(3F+N+T)3500W

4 mm²

PRESES 
CORRENT PS2 

(3F+N+T)3500W

PRESES 
CORRENT PS1 
(F+N+T)3500W

4 mm²

PRESES 
CORRENT PS2 
(F+N+T)3500W

4 mm²

1

1

K1
20A

4 NA

30mA
40A 4P

10A
CURVA C 4P

2

2

30mA
40A 4P

10A
CURVA C 4P

K2
20A

4 NA

3

3

30mA
40A 4P

10A
CURVA C 4P

K3
20A

4 NA

4

4

30mA
40A 4P

10A
CURVA C 4P

K4
20A

4 NA

5

5

30mA
40A 4P

10A
CURVA C 4P

K5
20A

4 NA

6

6

30mA
40A 4P

10A
CURVA C 4P

K6
20A

4 NA

7

7

10A
CURVA C 2P

30mA
40A 2P

K7
25A

2 NA

8

8

10A
CURVA C 2P

9

9

10A
CURVA C 2P

10

10

10A
CURVA C 2P

30mA
40A 4P

11

11

20A
CURVA C 4P

12

12

20A
CURVA C 4P

300mA
40A 4P

13

13

16A
CURVA C 2P

14

14

16A
CURVA C 2P

30mA
40A

CLASE AC

2P

250A
Reg 0.03

a 30A 4P

LÍNEA SB-PQ

A
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Nº BORNA
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PRESES DE 
CORRENT SALA 
DE CONTROL 

2000W

4 mm²

PRESES CORR. 
MAGAT.SALES 
VENT. PS1 PS2 

2000W

4 mm²

PRESES 
CORRENT 
EXTRACT. 
SANITARIS 

2000W

2,5 mm² 2,5 mm²

TERMUS ACS 
PS1 1800W

2,5 mm²

ALIMENTACIÓ 
EIXUGAMANS 

1500W

AC SPLIT SALA 
CONTROL 

3500W

4 mm² 6 mm²

VENTILADOR 
IMPULSIÓ 

PARQUING PS1 
11kW

6 mm²

VENTILADOR 
IMPULSIÓ 

PARQUING PS1 
11kW

6 mm²

VENTILADOR 
IMPULSIÓ 

PARQUING PS2 
11kW

6 mm²

VENTILADOR 
IMPULSIÓ 

PARQUING PS2 
11kW

4 mm²

RESERVA 
EQUIPS 1 1800W

RESERVA 
EQUIPS 2 1800W

4 mm²

15

15

16A
CURVA C 2P

30mA
40A 2P

16

16

16A
CURVA C 2P

30mA
40A 2P

17

17

10A
CURVA C 2P

18

18

10A
CURVA C 2P

19

19

16A
CURVA C 2P

30mA
40A

CLASE AC

2P

20

20

20A
CURVA C 2P

30mA
40A 2P

K8
25A

4 NA

21

21

25A
CURVA C 4P

K9
25A

4 NA

22

22

25A
CURVA C 4P

K10
25A

4 NA

23

23

25A
CURVA C 4P

K11
25A

4 NA

24

24

25A
CURVA C 4P

300mA
63A 4P

300mA
63A 4P

25

25

20A
CURVA C 4P

26

26

20A
CURVA C 2P

300mA
40A 4P

A
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SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7

TM1

SL8

RT

TM2

SL9

RT

TM3

SL10

RT

TM4

SL11

RT

1

2

3

A1

A2
P2

1

2

3

A1

A2
P1

P2 P1

1

2

3

A1

A2
P2

P2

1

2

3

A1

A2
R

R

1

2

3

A1

A2
EXT1

1

2

3

A1

A2
EXT2

EXT1 EXT2LN

1

2

3

A1

A2
P1

P1

AUT

COM

MAN

96

95

98

97

TM1

16

15

18

11

12
NCTRIANG1

11

12
NCESTRE1

A1

A2

K
ESTRE1 A1

A2

K
TRIANG1

V1-1

V1-1

AUT

COM

MAN

96

95

98

97

TM2

16

15

18

11

12
NCTRIANG2

11

12
NCESTRE2

A1

A2

K
ESTRE2 A1

A2

K
TRIANG2

V2-2

V2-2

AUT

COM

MAN

96

95

98

97

TM3

16

15

18

11

12
NCTRIANG3

11

12
NCESTRE3

A1

A2

K
ESTRE3 A1

A2

K
TRIANG3

V2-1

V2-1

AUT

COM

MAN

96

95

98

97

TM4

16

15

18

11

12
NCTRIANG4

11

12
NCESTRE4

A1

A2

K
ESTRE4 A1

A2

K
TRIANG4

V2-2

V2-2

N

L A

B

A

B
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Nº BORNA

SECCIÓN

DESCRIPCIÓN 
DEL CIRCUITO 

4 mm²

ENLLUMENAT 3 
PARKING PS-1 

51 LLUMENERES 
1X58 W 2958 W

ENLLUMENAT 
EMERGENCIA 

PARQUING PS1 
100W

2,5 mm² 4 mm²

ENLLUMENAT 3 
PARKING PS-2 

54 LLUMENERES 
1X58 W 3132 W

2,5 mm²

ENLLUMENAT 
EMERGENCIA 
PARQUING PS2

ENLLUMENAT 
SALA DE 
CONTROL 

4X58W 232 W

2,5 mm²

ENLL. EMER. 
SALA CONTROL

2,5 mm² 2,5 mm²

ENLLUMENAT 
ESCALA 1 24 
LLUMENERES 

1X54 W, 1392 W

2,5 mm²

ENLLUMENAT 
EMERGENCIA 

ESCALA 1

2,5 mm²

ENLLUMENAT 
ESCALA 2 20 
LLUMENERES 

1X54 W 1160 W

2,5 mm²

ENLLUMENAT 
EMERGENCIA 

ESCALA 1

2,5 mm²

ENLLUMENAT 
ESCALA 3 18 
LLUMENERES 

1X54 W, 1044 W

2,5 mm²

ENLLUMENAT 
EMERGENCIA 

ESCALA 3

16 mm²

EXTRACCIÓN 
PARQUING PS1 

18.5 W

16 mm²

ESTRACCIÓN 
PARQUING PS2 

18.5 W

K1
20A

4 NA

1

1

10A
CURVA C 4P

2

2

10A
CURVA C 2P

30mA
40A 4P

3

3

10A
CURVA C 4P

K2
20A

4 NA

4

4

10A
CURVA C 2P

30mA
40A 4P

5

5

K3
16A

2 NA

10A
CURVA C 2P

6

6

10A
CURVA C 2P

30mA
40A

CLASE AC

2P

7

7

K4
16A

2 NA

10A
CURVA C 2P

8

8

10A
CURVA C 2P

30mA
40A

CLASE AC

2P

9

9

K5
16A

2 NA

10A
CURVA C 2P

10

10

10A
CURVA C 2P

30mA
40A

CLASE AC

2P

11

11

K6
16A

2 NA

10A
CURVA C 2P

12

12

10A
CURVA C 2P

30mA
40A

CLASE AC

2P

13

13

K7
63A

4 NA

300mA
63A 4P

50A
CURVA C 4P

14

14

300mA
63A 4P

50A
CURVA C 4P

K8
63A

4 NA

LÍNEA SBE-PQE

250A
Reg 0.03

a 30A 4P

A
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Nº BORNA

SECCIÓN

DESCRIPCIÓN 
DEL CIRCUITO 

2,5 mm²

VENTILACIO 
S.P. ESCALA 1

2,5 mm²

VENTILACIO SP 
VEST. PREV 

ESCALA 1

2,5 mm²

VENTILACIO SP 
ESCALA 2

2,5 mm²

VENTILACIO SP 
VEST. PREV. 

ESCALA 2

2,5 mm²

VENTILACIO SP 
ESCALA 3

2,5 mm²

VENTILACIO SP 
VEST. PREV. 

ESCALA 3

4 mm²

RESERVA 
EQUIPS 1 1000 

W

4 mm²

RESERVA 
EQUIPS 2 1000W

ALIM. CUADRE 
ASCENSOR 1 
ASC 1 15000W

35 mm²

ALIM. PORTA 
MOTORIZADA 

PARQUING 
1500W

2,5 mm²

ALIM. EQUIPS 
CONTROL 
ACCESS 

(MABYC) 500W

2,5 mm²

ALIM.EQUIPS 
GESTIO DE 

PLACES 500W

2,5 mm²

ALIM. CENTRAL 
INCENDIS I 
CENTRAL CO 

500W

2,5 mm²

ALIM EQUIPS 
MEGAFONIA, 
INTERFONIA 

200W

2,5 mm²

K9
16A

4 NA

15

15

10A
CURVA C 4P

K10
16A

4 NA

16

16

10A
CURVA C 4P

K11
16A

4 NA

17

17

10A
CURVA C 4P

K12
16A

4 NA

18

18

10A
CURVA C 4P

K13
16A

4 NA

19

19

10A
CURVA C 4P

K14
16A

4 NA

20

20

10A
CURVA C 4P

300mA
40A 4P

300mA
40A 4P

300mA
40A 4P

21

21

20A
CURVA C 4P

22

22

20A
CURVA C 4P

300mA
40A 4P

23

23

300mA
63A 4P

32A
CURVA C 4P

24

24

16A
CURVA C 2P

300mA
40A 2P

25

25

10A
CURVA C 2P

30mA
40A 2P

26

26

30mA
40A 2P

10A
CURVA C 2P

27

27

30mA
40A 2P

10A
CURVA C 2P

28

28

30mA
40A 2P

10A
CURVA C 2P

A B
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ALIM. EQUIPS 
INTRUSIO 
CCTV 200W

2,5 mm² 6 mm²

ALIM. QUADRES 
BOMBES 
CONTRA 

IN.10000W

2,5 mm²

ENLL. SOBR. 
ASCENSOR 3 
LLUMENERES 
1X58W 180W

29

29

30mA
40A 2P

10A
CURVA C 2P

30

30

300mA
40A 4P

40A
CURVA C 4P

31

31

10A
CURVA C 2P

30mA
40A 2P

K15
16A

2 NA

B
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SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6

TM1

SL7

RT

TM2

SL8

RT

SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15

1

2

3

A1

A2
ESC1

1

2

3

A1

A2
ESC2

ESC1 ESC2

1

2

3

A1

A2
ESC3

ESC3

1

2

3

A1

A2
P3

1

2

3

A1

A2
P3

P3 P3LN

1

2

3

A1

A2
S3

S3

AUT

COM

MAN

96

95

98

97

TM1

16

15

18

11

12
NCTRIANG1

11

12
NCESTRE1

A1

A2

K
ESTRE1 A1

A2

K
TRIANG1

P1

P1

AUT

COM

MAN

96

95

98

97

TM2

16

15

18

11

12
NCTRIANG2

A1

A2

K
ESTRE2 A1

A2

K
TRIANG2

P2

P2

11

12
NCESTRE2

1

2

3 1

2

3 1

2

31

2

3 1

2

3 1

2

3

A1

A2
VSP1

VSP1

A1

A2
VSP2

VSP2

A1

A2
VSP3

VSP3

A1

A2
VSP4

VSP4

A1

A2
VSP5

VSP5

A1

A2
VSP6

VSP6

1

2

3

A1

A2
A.ASC1

A.ASC1

N

L A

B

A

B
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VG1

2,5 mm²

VG2

2,5 mm²

VG4

2,5 mm²

VGEXT1

2,5 mm²

VGEXT2

2,5 mm²

EXP1

2,5 mm²

EXP2

2,5 mm²

VGEXT1

2,5 mm²

VGEXT2

2,5 mm²

VGEXT3

2,5 mm²

VGEXT4

2,5 mm²

VGEXT5

2,5 mm²

VGEXT6

2,5 mm²

VGEXT7

2,5 mm²

16A
CURVA C 2P

14

14

16A
CURVA C 2P

13

13

16A
CURVA C 2P

12

12

16A
CURVA C 2P

11

11

16A
CURVA C 2P

10

10

16A
CURVA C 2P

9

9

16A
CURVA C 2P

8

8

16A
CURVA C 2P

7

7

16A
CURVA C 2P

6

6

16A
CURVA C 2P

1

1

16A
CURVA C 2P

2

2

16A
CURVA C 2P

3

3

16A
CURVA C 2P

4

4

16A
CURVA C 2P

5

5

F F
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2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

VG3 VGP EXPO3 EXPOP RESERVA 1 ESC4 ESC5 ESC6 RESERVA 2 RESERVA 3

2,5 mm²

AM1

2,5 mm²

AM2

2,5 mm²

AM3

2,5 mm²

AMP

16A
CURVA C 2P

28

28

16A
CURVA C 2P

27

27

16A
CURVA C 2P

26

26

16A
CURVA C 2P

25

25

15

15

16A
CURVA C 2P

16

16

16A
CURVA C 2P

17

17

16A
CURVA C 2P

18

18

16A
CURVA C 2P

19

19

16A
CURVA C 2P

20

20

16A
CURVA C 2P

21

21

16A
CURVA C 2P

22

22

16A
CURVA C 2P

23

23

16A
CURVA C 2P

24

24

16A
CURVA C 2P

F F
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2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

AMPA ESC11 AM1 AM2 AMPROJ1 AMPROJ2 PA1 PA2 AM3 AMP PAP RESERVA 4 RESERVA 5 RESERVA 6

29

29

16A
CURVA C 2P

30

30

16A
CURVA C 2P

31

31

16A
CURVA C 2P

32

32

16A
CURVA C 2P

33

33

16A
CURVA C 2P

34

34

16A
CURVA C 2P

35

35

16A
CURVA C 2P

36

36

16A
CURVA C 2P

37

37

16A
CURVA C 2P

38

38

16A
CURVA C 2P

39

39

16A
CURVA C 2P

40

40

16A
CURVA C 2P

41

41

16A
CURVA C 2P

42

42

16A
CURVA C 2P
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B1

2,5 mm²

B2

2,5 mm²

B4

2,5 mm²

B2

2,5 mm²

B4

2,5 mm²

B6

2,5 mm²

B2

2,5 mm²

B4

2,5 mm²

BPROJ1

2,5 mm²

BPROJ2

2,5 mm²

BPROJ3

2,5 mm²

BPROJ4

2,5 mm²

B3

2,5 mm²

BP

2,5 mm²

16A
CURVA C 2P

14

14

16A
CURVA C 2P

13

13

16A
CURVA C 2P

12

12

16A
CURVA C 2P

11

11

16A
CURVA C 2P

10

10

16A
CURVA C 2P

9

9

16A
CURVA C 2P

8

8

16A
CURVA C 2P

7

7

16A
CURVA C 2P

6

6

16A
CURVA C 2P

1

1

16A
CURVA C 2P

2

2

16A
CURVA C 2P

3

3

16A
CURVA C 2P

4

4

16A
CURVA C 2P

5

5

F F
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2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

E8 E9 E10 B1 B3 B5 B7 BP B1 B3

2,5 mm²

BP

2,5 mm²

RESERVA 1

2,5 mm²

RESERVA 2

2,5 mm²

RESERVA 3

16A
CURVA C 2P

28

28

16A
CURVA C 2P

27

27

16A
CURVA C 2P

26

26

16A
CURVA C 2P

25

25

15

15

16A
CURVA C 2P

16

16

16A
CURVA C 2P

17

17

16A
CURVA C 2P

18

18

16A
CURVA C 2P

19

19

16A
CURVA C 2P

20

20

16A
CURVA C 2P

21

21

16A
CURVA C 2P

22

22

16A
CURVA C 2P

23

23

16A
CURVA C 2P

24

24

16A
CURVA C 2P

F F
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2,5 mm² 2,5 mm²

RESERVA 4 RESERVA 5

29

29

16A
CURVA C 2P

30

30

16A
CURVA C 2P

F



Página:
Total de páginas:

C.CENTRO CULTURAL DEL PRAT
Fecha de Revisión:

14/08/2009

10 76 8 93 4

1

2

Fecha de creación:

5

Realizado por:
ELCEN

Peticionario:
ESPELSA

Obra: Nombre del cuadro:

1

Descripción de página:
C.ENCENDIDOS 3

Número de cuadro:
9000722 /19ESQUEMA UNIFILAR

Nº BORNA

SECCIÓN

DESCRIPCIÓN 
DEL CIRCUITO 

I1

2,5 mm²

I2

2,5 mm²

I3

2,5 mm²

I4

2,5 mm²

RESERVA 1

2,5 mm²

RESERVA 2

2,5 mm²

16A
CURVA C 2P

6

6

16A
CURVA C 2P

1

1

16A
CURVA C 2P

2

2

16A
CURVA C 2P

3

3

16A
CURVA C 2P

4

4

16A
CURVA C 2P

5

5

F














































































































	Plànols amidaments instal.lacions.pdf
	Pàrking Blanes.pdf
	Pàrking Blanes.pdf
	Blanes.pdf
	Blanes.pdf
	PORTADA EDC 
	DOC1 MEMÒRIA I ANNEXOS
	2 MEMÒRIA
	2.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

	3 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
	4 ACTES
	4.1 ACTES 

	5 LLISTAT D'INDUSTRIALS
	5.1 LLISTAT D'INDUSTRIALS

	6 REPORTATGE FOTOGRÀFIC
	6.1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC



	DOC 2 PLÀNOLS
	7.1 INDEX 0 PLÀNOLS
	7.2 INDEX 1 PLÀNOLS
	7.3 INDEX 2 PLÀNOLS
	7.4 PLANOS 
	7.4.1.1 SITUACIÓ
	7.4.1.2 EMPLAÇAMENT
	7.4.1.3 TOPOGRÀFIC
	7.4.1.4 PLANTA DE CONJUNT
	7.4.1.5 PLANTA ENDERROCS
	7.4.2.1 SOT -1 DISTRIBUCIÓ
	7.4.2.2 SOT -2 DISTRIBUCIÓ
	7.4.2.3 ORDENACIÓ SUPERFICIE
	7.4.2.4.1 SECCIONS
	7.4.2.4.2 SECCIONS
	7.4.2.5 SECCIÓ TIPUS
	7.4.2.6 CORBES DE NIVELL COBERTA
	7.4.2.7 CORBES DE NIVELL SOT -1
	7.4.2.8 CORBES DE NIVELL SOT -2 FONAMENTS
	7.4.2.9 REPLANTEIG
	7.4.2.10 EVACUACIÓ
	7.4.3.1 ESCALA 1-PLANTA-SECCIÓ
	7.4.3.2 ESCALA 2-PLANTA-SECCIÓ
	7.4.3.3 RAMPA ENTRADA I BAIXADA A SOT -2
	7.4.3.4 RAMPA DE SORTIDA I PUJADA A SOT-1
	7.4.4.1.1 ACABAT SOT-1
	7.4.4.1.2 ACABAT SOT-2
	7.4.4.1.3 DETALL SOT-1 ESCALES
	7.4.4.1.4 DETALL SOT-2 ESCALES
	7.4.4.10.1 SORTIDA VETILACIÓ EXTERIOR
	7.4.4.10.2 ENTRADA VENTILACIÓ IMPULSIÓ
	7.4.4.11 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA I JUNTES
	7.4.4.12 DETALL I ACABAT IMPERMEABILITZACIÓ FOMENTACIÓ
	7.4.4.13 BARANA ENTRE NIVELLS DE SOSTRE
	7.4.4.2 FUSTERIA
	7.4.4.3 EDICLE 1
	7.4.4.4 EDICLE 2 ASCENSOR
	7.4.4.5.1 DETALL EDICLE ASCENSOR
	7.4.4.5.2 DETALL EDICLE ASCENSOR
	7.4.4.5.3 DETALL EDICLE ASCENSOR
	7.4.4.6 BARANA ESCALES
	7.4.4.7 DETALL PORTA TALLAFOCS
	7.4.4.8 BARANA DE VIDRE EXTERIOR
	7.4.4.9 PORTA EXTERIOR RAMPES
	7.4.5.1 QUADRE DE PILARS PLANTA
	7.4.5.10 PLANTA SOT -1 DETALLS
	7.4.5.11 PLANTA COBERTA ARMADURA
	7.4.5.12 PLANTA COBERTA REFORÇ LONGITUDINAL
	7.4.5.13 PLANTA COBERTA REFORÇ TRANSVERSAL
	7.4.5.14 PLANTA COBERTA DETALLS
	7.4.5.15 FORATS DE COBERTA
	7.4.5.16 PLANTA COBERTA ARMADURA BIGA DE VORA
	7.4.5.17 RAMPA ENTRADA
	7.4.5.18 RAMPA D'ENTRADA I BAIXADA-BIGA DE VORA
	7.4.5.19 RAMPA DE PUJADA I SORTIDA
	7.4.5.2 QUADRE DE PILARS DETALLS
	7.4.5.20 RAMPA SORTIDA I PUJADA SOT -2 A SOT -1
	7.4.5.21 ARMADURA ESCALA 1
	7.4.5.22 ARMADURA ESCALA ASCENSOR
	7.4.5.23 ARMADURA FOSSAT ASCENSOR
	7.4.5.24 ARMADURA POU DE BOMBES
	7.4.5.25 CASQUETS RAMPES-ESCALES
	7.4.5.3 PLANTA DE FONAMENTS
	7.4.5.4 PLANTA DE FONAMENTS REFORÇ LONGITUDINALS
	7.4.5.5 PLANTA DE FONAMENTS REFORÇ TRANSVERSALS
	7.4.5.6 PLANTA FONAMENTS DETALLS
	7.4.5.7 PLANTA ARMADURA SOT -1
	7.4.5.8 PLANTA ARMADURA  SOT -1 REFORÇ LONGITUDINAL
	7.4.5.9 PLANTA ARMADURA SOT -1 REFORÇ TRANVERSAL
	7.4.6.1 PLANTA PANTALLES
	7.4.6.2 ALÇAT
	7.4.6.3 PANTALLES TIPUS 1
	7.4.6.4 PANTALLES TIPUS 2
	7.4.7.1 PLANTA SOTERRANI -1
	7.4.7.2 SOTERRANI -2
	7.4.7.3 DETALLS PERICONS-REIXAS I CONNEXIONS
	7.4.7.4 POU BOMBES
	7.4.7.5 DETALLS- TAPES  POU DE BOMBES
	7.4.7.6 POU BOMBA ASCENSOR
	7.4.8.1 PLANTA VENTILACIÓ SOT -2
	7.4.8.1 PLANTA VENTILACIÓ SOT-1
	7.4.8.2 DETALLS VENTILACIÓ VESTIBULS ESCALES
	7.4.9.1 PLANTA SOTERRANI -1
	7.4.9.1 PLANTA SOTERRANI -2
	7.4.9.1.1 PLANTA SOETERRANI -1 DETECTORS DE PRESENCIA
	7.4.9.1.1 PLANTA SOTERRANI -2 DETECTORS DE PRESENCIA
	7.4.9.2 ESCALA 1
	7.4.9.3 ESCALA 2 ASCENSOR
	7.4.10.1 PLANTA SOTERRANI -1
	7.4.10.1 PLANTA SOTERRANI -2
	7.4.10.2 ARMARIS EXTERIORS TMF-10 -CGP
	7.4.10.3.1 ESQUEMA UNIFILAR
	7.4.10.3.2 ESQUEMA UNIFILAR
	7.4.10.3.3 ESQUEMA UNIFILAR
	7.4.10.3.4 ESQUEMA UNIFILAR
	7.4.10.3.5 ESQUEMA UNIFILAR
	7.4.10.4 ESQUEMA DE MANIOBRA
	7.4.11.1 PLANTA BIES I AIGUA POTABLE SOT -1
	7.4.11.1 PLANTA BIES SOT -2
	7.4.11.2 DETECTORS SOTANO -1
	7.4.11.2 DETECTORS SOTANO -2
	7.4.11.3 DETALLS BIES I EXTINTORS
	7.4.11.4 DETALLS PERICONS SEGON COMPANYA
	7.4.11.5 PLANTA SITUACIÓ HIDRANT
	7.4.12.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL SOTANO -1
	7.4.12.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL SOTANO -2
	7.4.12.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL SOTANO -1
	7.4.12.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL SOTANO -2
	7.4.12.3 DETALL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1
	7.4.12.4 DETALL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2
	7.4.12.4.1 NUMERACIÓ PLACES SOTERRANI -1
	7.4.12.4.2 NUMERACIÓ PLACES SOTERRANI -2
	7.4.12.5 DETALLS SENYALITZACIÓ VERTICAL
	7.4.13.1 PLANTA DE SERVEIS EXISTENTS
	7.4.14.1 PLANTA DE SERVEIS AFECTATS ACTUALITZAT


	DOC 3 CONTROL DE QUALITAT
	8.1 CONTROL DE QUALITAT1
	8.2 C.Q. ANCORATGES
	8.3 C.Q. ACEROS
	1 
	2 12 
	3 16
	4 20

	8.4 C.Q. FORMIGONS
	8.5 C.Q. SEGELLAT POUS






	Pàrking Montserrat.pdf
	MONTSERRAT.pdf
	MONTSERRAT.pdf
	0 APORTADA EDC
	0 INDEX MEMORIA
	DOC 1 MEMORIA I ANNEXOS
	2 MEMORIA
	2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

	3 ANNEXOS A LA MEMORIA
	4 ACTES
	4.1 ACTES

	5 LLISTAT D'INDUSTRIALS
	5.1 LLISTA DE SUBCONTRATISTAS

	6 REPORTATGE FOTOGRÀFIC.
	6.1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC



	DOC 2 PLÀNOLS
	8 INDEX PLÀNOLS
	8.1 INDEX PLÀNOLS 1
	8.2 INDEX PLÀNOLS 2
	8.3 UBICACIÓ
	8.4 EMPLAÇAMENT
	8.5 URBANITZACIÓ I SERVEIS
	4.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM
	4.1.2  XARXA DE CALVEGUERAM
	4.1.3 PERFIL CLAVEGUERAM MUNTANYA
	4.1.4 PERFIL CLAVEGUERAM MAR
	4.2.1 XARXA ENLLUMENAT
	4.2.2 XARXA ENLLUMENAT
	4.2.3 ESQUEMA CUADRO ENLLUMENAT
	4.2.4 DETALL BÀCUL
	4.2.5 DETALL FANAL
	4.3.1 XARXA REG
	4.3.2 XARXA REG
	4.3.3 ESQUEMA DE REG
	4.4.1 XARXA COMUNICACIONS
	4.4.2 XARXA COMUNICACIONS
	4.5.1 SERVEIS SECCIÓ AA'
	4.5.2 SERVEIS SECCIÓ BB'
	4.6.1 XARXA D'AIGUA POTABLE
	4.6.2 XARXA D'AIGUA POTABLE
	4.6.3.1 SERVEIS COTES TAQUIMÈTRIQUES
	4.6.3.2 SERVEIS REMOLAR
	4.6.3.3 SERVEIS AV. VERGE DE MONTSERRAT
	4.6.4.1 COTES SERVEIS GENERALS
	4.6.4.2 COTES SERVEIS REMOLAR
	4.6.4.3 COTES SERVEIS MONTSERRAT
	5.1.1 PLANO GENERAL PROJECTE
	5.1.2 PLANO GENERAL URBANITZACIÓ
	5.1.3 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA COTES
	5.1.4 DEFINICI´P GEOMÈTRICA COTES
	5.1.5 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA COTES
	5.1.6 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA COTES
	5.1.7 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA COTES
	5.1.8 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA COTES
	5.1.9 MATERIALS
	5.2.1 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA MATERIALS
	5.3.1.1 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+010
	5.3.1.2 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+030
	5.3.1.3 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+080
	5.3.1.4 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+110
	5.3.1.5 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+116.50
	5.3.1.6 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+130
	5.3.1.7 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+142.2
	5.3.1.8 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+166
	5.3.1.9 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+160
	5.3.1.10 SECCIÒ TRANSVERSAL PK 0+210
	5.3.1.11 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+216.6
	5.3.1.12 SECCIÓ TRANSVERSAL PK 0+230
	5.3.2.1 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+010
	5.3.2.2 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+030
	5.3.2.3 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+080
	5.3.2.4 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+110
	5.3.2.5 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+116.5
	5.3.2.6 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+130
	5.3.2.7 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+14202
	5.3.2.8 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+160
	5.3.2.9 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+190
	5.3.2.10 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+210
	5.3.2.11 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+216.6
	5.3.2.12 SECCIÓ PROPOSTA PK 0+230
	5.3.3.1 ALÇAT MUNTANYA
	5.3.3.2 ALÇAT MUNTANYA
	5.3.4.1 ALÇAT MAR
	5.3.4.2 ALÇAT MAR
	5.3.5 PERFIL EIX RAMBLA
	5.4.1 DETALL FERM I PAVIMENTS
	5.4.2 DETALL FERM I PAVIMENT
	5.4.3 GUALS VIANANTS I VEHÍCLES
	5.4.4 VORADA GRANITICA
	5.5.1 DETALL BANC I CADIRA
	5.5.2 DETALL PAPERERA
	5.5.3 BARANA ENTRADA I SORTIDA VEHÌCLES
	5.5.4 DETALL ESCOSSELL

	8.6 APARCAMENT
	4.1.1 DETALLS ACABATS SOTERRANI -1
	4.1.2 DETALLS ACABATS SOTERRANI -2
	4.1.3 DETALLS ACABATS - LLISIA MATERIALS
	4.2.1 ACABATS FUSTERIA SOTERRANI -1
	4.2.2 ACABATS FUSTERIA SOTERRANI -2
	4.3 ACABATS I DETALLS BARANA
	4.4 DETALLS EDICLE ASCENSOR
	4.5 DETALLS BARANA DE VIDRE EXTERIOR
	4.6 DETALLS PORTA AUTOMÀTICA VEHICLES
	4.7 DETALLS IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA
	4.8 DETALLS IMPERMEABILITZACIÓ FONAMENTACIÓ
	4.9 DETALLS BARANA SOSTRE
	4.10 DETALLS PORTA TALLAFOCS
	6.1.1 DRENATGE COBERTA
	6.1.2 DRENATGE SOTERRANI -1
	6.1.3 DRENATGE SOTERRANI -2
	6.2 DETALLS PERICONS
	6.3 DRENATGE  POU DE BOMBES
	6.4 DETALLS TAPES POU
	7.1 VENTILACIÓ I CO2 SOTERRANI -1
	7.2 VENTILACIÓ I CO2 SOTERRANI -2
	7.3.1 DETALLS VENTILACIÓ I CO2 ESCALA 1
	7.3.2 DETALLS VENTILACIÓ I CO2 ESCALA  2
	7.3.3 DETALLS VENTILACIÓ I CO2 ESCALA 3
	7.4.1 VENTILACIÓ CONEXIÓ EXTERIOR
	7.4.2 VENTILACIÓ CONEXIÓ EXTERIOR
	7.4.3 VENTILACIÓ CONEXIÓ EXTERIOR
	7.4.4 VENTILACIÓ CONEXIÓ EXTERIOR
	7.5 DETALLS MARC I REIXA
	8.1.1 DETECTORS DE PRESÈNCIA PLANTA -1
	8.1.2 DETECTORS DE PRESÈNCIA PLANTA -2
	8.2.1 DETECTORS ESCALA 1
	8.2.2 DETECTORS ESCALA 2
	8.2.3 DETECTORS ESCALA 3
	8.3.1 DETECTORS PRESÈNCIA SOTERRANI -1
	8.3.2 DETECTORS PRESÈNCIA SOTERRANI -2
	9.1.1 FORÇA SOTERRANI -1
	9.1.2 FORÇA SOTERRANI-2
	9.2.1 ESQUEMA UNIFILAR
	9.2.2 ESQUEMA UNIFILAR
	9.2.3 ESQUEMA UNIFILAR
	9.2.4 ESQUEMA UNIFILAR
	10.1.1 BIES SOTERRANI -1
	10.1.2 BIES SOTERRANI -2
	10.2.1 DETECTORS INCENDI SOTERRANI -1
	10.2.1 DETECTORS INCENDI SOTERRANI -2
	10.3 DETALLS BIES I EXTINTORS
	10.5.1 SECTORS INCENDIS SOTERRANI -1
	10.5.2 SECTORS INCENDIS SOTERRANI -2
	10.6 BANY SOTERRANI -1
	11.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PLANTA -1
	11.2 SENYALITZACIÓ HORITZANTAL PLANTA -2
	11.2.1 SENYALITZACIÓ VERTICAL PLANTA -1
	11.2.2 SENYALITZACIÓ VERTICAL PLANTA -2
	11.3 DETALLS SENYALITZACIÓ
	11.4 DETALLS SENYALITZACIÓ
	11.5 DETALLS SENYALITZACIÓ



	DOC 3 CONTROL DE QUALITAT
	9.1 ELENEMTS DE FOSSA
	1. ELEMENTS DE FOSSA 
	4 FUNDICIÓN BENITO 
	9.2 PAVIMENT NATURAL
	9.3 ACER ESTRUCTURAL
	9.4 ASFALTS
	9.5 DENSITAT
	9.6 INSTAL·LACIONS
	9.7 CONTROL POUS
	9.8 ACTES INSPECCIÓ POUS








		2014-03-24T12:31:48+0100
	CEISR-1 Prat Espais SLU




